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Engº João Lucas Dias    CREA-ES 042317/D
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HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA

 COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA CARIMBOS:

CNPJ: 27.165.570/0001-98

RUA JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA, nº 300 - BAIRRO PEDRO RIGO

   Corpo de Bombeiros Militar

    Governo do Estado do Espírito Santo

      Centro de Atividades Técnicas

Em :                     /             /                                   Processo nº:

Risco predominante:                                                 Classe de Ocupação :

PARECER: O processo de segurança contra incêndio e pânico
está de acordo com as normas vigentes.
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QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

01

CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E
REVESTIMENTO (CMAR)
(CONFORME NT21/2013 CBMES)

02

03

SAÍDA DE EMERGÊNCIA
(CONFORME NT10-PARTE 01/2010 CBMES)

04

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
(OBEDECERÁ A NBR 10898 E A NT1/2013)

DETECÇÃO DE INCÊNDIO
(OBEDECERÁ A NBR 17240 E A NT17/2013CBMES)

06

ALARME DE INCÊNDIO
(OBEDECERÁ  A NBR17240 E A NT 17/2013
CBMES)

07 SPDA

08 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

10 OUTRAS MEDIDAS

09 CENTRAL DE GÁS

1)Pisos:
Classe IIA
2)Paredes/divisórias:
Classe IIA
3)Teto/forro:
Classe IIA
tipo de escada:
4)Dimensionamento das saídas:
Mín.:acessos/descargas;portas,escadas/rampas:1,10m
1 Pavto-h=3,30m,1.308,37m2,população:500 pessoas

1)tipo de sistema:centralizado com grupo motogerador
2)Autonomia do sistema:min.1h30min
3)Altura da instalação::,10m
4)dist.máx.entre pontos:15m
5)Iluminância:5 lux em todas as rotas de fulga;
6)Tensão de alimentação:Escada de segurança e corredor
enclausurado:110v;demais ambientes:30Vcc

1)Local da Central de alarme/ detecção:Recepção
2)Altura de instalação dos acionadores:1,40m
3)Altura de instalação dos avisadores:1,60m
4)Tipo de Avisador instalado:Visual e Sonoro
5)Informar TRRF do eletroduto/fiação: 60min
6)Informar fonte alternativa de energia:baterias

o sistema de proteção contra descargas atmosféricas
será dimensionado e executado conforme NBR5419:2015

A sinalização de emergência atenderá a NT14/2014CBMES

05

EXTINTORES DE INCÊNDIO
(Conforme NT 12/2009 CBMES)

1)ÀGUA 10A:.........................17
2)PQS 20B:C:.........................17
3)CO2 5B:C:..........................01

USO DE 1 BOTIJA P-13 (13KG)

EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 
O ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE, LOCALIZADO NO PASSEIO, DEVERÁ SER

0,50x0,40x0,40 METROS.

HIDRANTE DE RUA

HIDRANTE 

HIDRANTE SIMPLES DIMENSÕES (0,80x0,90x0,17)m
MANGUEIRA COMPRIMENTO (2X15m) Ø38mm
ESGUICHO TIPO REGULÁVEL Ø13mm

HP-01,HP-02,HP-05,HP-06 E HP- 07

2- COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

1- LER COM ATENÇÃO O MEMORIAL DESCRITIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.

4- DEMAIS EXTINTORES PODERÃO SER LOCADOS POR OCASIÃO DA VISTORIA DO CAT/CBPMES.

3- NA DEFINIÇÃO DO LAYOUT DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÃO PERMANECER
DESOBSTRUIDOS BEM COMO MANTER CIRCULAÇÃO MINIMA DE 1,20m PARA TRÂNSITO DE PESSOAS.

NOTAS:

ULTRAPASSAR A 72.00 m.
5- A ALTURA MÁXIMA DA EDIFICAÇÃO APÓS A  INSTALAÇÃO DO SPDA NÃO PODERÁ

6- A FAIXA DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ADEQUADAMENTE SINALIZADA COM PLACA DE PROIBIDO ESTACIONAR E
COM SINALIZAÇÃO DE SOLO DEMARCADA COM FAIXA AMARELA E IDENTIFICADA COM AS PALAVRAS
"RESERVADO PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS"
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está de acordo com as normas vigentes.

APROVO:

Analista

PROJETO DE  PREVENÇÃO E 

CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, CEP: 29370-000

R

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

L

 

 

 

 

 

O

R
 
 
 
 
 
I
 
 
 
 
 
O

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D

 
 
 
 
 
O

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E

 
 
 
 
 
S

 
 
 
 
 
T

 
 
 
 
 
R

 
 
 
 
 
E

 
 
 
 
 
I
 
 
 
 
 
T

 
 
 
 
 
O

H   O   S   P   I   T   A   L

1
4
5
,2

0

5
1
,
5
9

1
6
,9

2

1
5
,
4
5

4

7

,

7

7

3

9

,
5

2

5

5

,

0

8

5

3

,

7

9

4

7

,

7

2

2

2

,

2

4

2

8

,

7

3

4

6

,

1

2

5

9

,

9

4

2

2

,
8

3

6
5
,
6
6

7
7
,
9
9

F   A   I   X   A       D   O      R   I   O

POSTO DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

P   Á   T   I   O

ENTRADA

ESCALA    1/1250

PLANTA DE SITUAÇÃO

1

A A

ESCALA    1:100

PLANTA DE COBERTURA

3

B

B

2- COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

1- LER COM ATENÇÃO O MEMORIAL DESCRITIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.

4- DEMAIS EXTINTORES PODERÃO SER LOCADOS POR OCASIÃO DA VISTORIA DO CAT/CBPMES.

3- NA DEFINIÇÃO DO LAYOUT DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÃO PERMANECER
DESOBSTRUIDOS BEM COMO MANTER CIRCULAÇÃO MINIMA DE 1,20m PARA TRÂNSITO DE PESSOAS.

NOTAS:

ULTRAPASSAR A 72.00 m.
5- A ALTURA MÁXIMA DA EDIFICAÇÃO APÓS A  INSTALAÇÃO DO SPDA NÃO PODERÁ

6- A FAIXA DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ADEQUADAMENTE SINALIZADA COM PLACA DE PROIBIDO ESTACIONAR E
COM SINALIZAÇÃO DE SOLO DEMARCADA COM FAIXA AMARELA E IDENTIFICADA COM AS PALAVRAS
"RESERVADO PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS"
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TÍTULO:

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO DO

REFERÊNCIA:

FACHADA, CORTE BB, CORTE AA 04
FOLHA

06
UNIDADE:

cm

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº João Lucas Dias    CREA-ES 042317/D

DESENHO:

João Lucas Dias

DATA:

OUT/2020

FORMATO:

A1

ESCALA:

1/100

CLIENTE:

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

ARQUIVO:

Proj_Hosp_NSP.dwg

HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA

 COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA CARIMBOS:

CNPJ: 27.165.570/0001-98

RUA JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA, nº 300 - BAIRRO PEDRO RIGO

   Corpo de Bombeiros Militar

    Governo do Estado do Espírito Santo

      Centro de Atividades Técnicas

Em :                     /             /                                   Processo nº:

Risco predominante:                                                 Classe de Ocupação :

PARECER: O processo de segurança contra incêndio e pânico
está de acordo com as normas vigentes.

APROVO:

Analista

PROJETO DE  PREVENÇÃO E 

CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, CEP: 29370-000

ESCALA    1:100

FACHADA FRONTAL

4

+0.27 +0.27 +0.27

+0.36 +0.36 +0.36 +0.36 +0.36 +0.36 +0.36 +0.36 +0.36 +0.36 +0.36

+0.27

Forro de Gesso

Forro de Gesso

Forro de Gesso Forro de Gesso Forro de Gesso Forro de Gesso

ESCALA    1:100

CORTE BB

5

Forro de Gesso

+0.27 +0.27 +0.27 +0.27 +0.27

+0.00

+0.00

+3.34

ESCALA    1:100

CORTE AA

6

2- COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

1- LER COM ATENÇÃO O MEMORIAL DESCRITIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.

4- DEMAIS EXTINTORES PODERÃO SER LOCADOS POR OCASIÃO DA VISTORIA DO CAT/CBPMES.

3- NA DEFINIÇÃO DO LAYOUT DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÃO PERMANECER
DESOBSTRUIDOS BEM COMO MANTER CIRCULAÇÃO MINIMA DE 1,20m PARA TRÂNSITO DE PESSOAS.

NOTAS:

ULTRAPASSAR A 72.00 m.
5- A ALTURA MÁXIMA DA EDIFICAÇÃO APÓS A  INSTALAÇÃO DO SPDA NÃO PODERÁ

6- A FAIXA DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ADEQUADAMENTE SINALIZADA COM PLACA DE PROIBIDO ESTACIONAR E
COM SINALIZAÇÃO DE SOLO DEMARCADA COM FAIXA AMARELA E IDENTIFICADA COM AS PALAVRAS
"RESERVADO PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS"

EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 
O ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE, LOCALIZADO NO PASSEIO, DEVERÁ SER

0,50x0,40x0,40 METROS.

HIDRANTE DE RUA

HIDRANTE 

HIDRANTE SIMPLES DIMENSÕES (0,80x0,90x0,17)m
MANGUEIRA COMPRIMENTO (2X15m) Ø38mm
ESGUICHO TIPO REGULÁVEL Ø13mm

HP-01,HP-02,HP-05,HP-06 E HP- 07

HIDRANTE SIMPLES DIMENSÕES (0,80x0,90x0,17)m
MANGUEIRA COMPRIMENTO (20m) Ø38mm
ESGUICHO TIPO REGULÁVEL Ø13mm

HP-03 E HP-04
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TÍTULO:

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO DO

REFERÊNCIA:

ESQUEMA ISOMÉTRICO 05
FOLHA

06
UNIDADE:

cm

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº João Lucas Dias    CREA-ES 042317/D

DESENHO:

João Lucas Dias

DATA:

OUT/2020

FORMATO:

A1

ESCALA:

1/100

CLIENTE:

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

ARQUIVO:

Proj_Hosp_NSP.dwg

HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA

 COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA CARIMBOS:

CNPJ: 27.165.570/0001-98

RUA JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA, nº 300 - BAIRRO PEDRO RIGO

PROJETO DE  PREVENÇÃO E 

CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, CEP: 29370-000

   Corpo de Bombeiros Militar

    Governo do Estado do Espírito Santo

      Centro de Atividades Técnicas

Em :                     /             /                                   Processo nº:

Risco predominante:                                                 Classe de Ocupação :

PARECER: O processo de segurança contra incêndio e pânico
está de acordo com as normas vigentes.

APROVO:

Analista

2 - A BOMBA SERÁ DENUNCIADA POR UM SISTEMA DE ALARME.

1 - HAVERÁ UM PONTO PARA DESLIGAMENTO DA BOMBA PRÓXIMO A MESMA.

3 - HAVERÁ BOTOEIRAS PRÓXIMOS AOS HIDRANTES PARA ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA.

OBSERVAÇÕES:

02 - MANOMETRO

03 - PRESSOSTATO

04 - CILINDRO DE PRESSÃO

05 - QUADRO DE COMANDO COM PONTO DE DESLIGAMENTO MANUAL

LEGENDA:

01 - BOMBA

DETALHE BOMBA

ESCALA  1/20

VAI PARA O 
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VAI CAIXA
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2- COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

1- LER COM ATENÇÃO O MEMORIAL DESCRITIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.

4- DEMAIS EXTINTORES PODERÃO SER LOCADOS POR OCASIÃO DA VISTORIA DO CAT/CBPMES.

3- NA DEFINIÇÃO DO LAYOUT DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÃO PERMANECER
DESOBSTRUIDOS BEM COMO MANTER CIRCULAÇÃO MINIMA DE 1,20m PARA TRÂNSITO DE PESSOAS.

NOTAS:

ULTRAPASSAR A 72.00 m.
5- A ALTURA MÁXIMA DA EDIFICAÇÃO APÓS A  INSTALAÇÃO DO SPDA NÃO PODERÁ

6- A FAIXA DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ADEQUADAMENTE SINALIZADA COM PLACA DE PROIBIDO ESTACIONAR E
COM SINALIZAÇÃO DE SOLO DEMARCADA COM FAIXA AMARELA E IDENTIFICADA COM AS PALAVRAS
"RESERVADO PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS"

QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHO

01 TIPO DE SISTEMA ADOTADO (ANEXOA, NT15) 02

02 RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO ADOTADA (M3) 8M3

03 TIPO DE RESERVATÓRIO(ELEVADO,AO NÍVEL DO SOLO,SUBTERRÃNEO) NÍVEL SOLO

04 SUCÇÃO DA BCI (POSITIVA ,NEGATIVA) NEGATIVA

06 VAZÃO NO HIDRANTES MAIS DESFAVORÁVEIS HIDRAULICAMENTE (L/MIN)

07 PRESSÃO NO HIDRANTES MAIS DESFAVORÁVEIS HIDRAULICAMENTE (M.C.A)

HP6-155;22,0608 VAZÃO E PRESSÃO NO HIDRANTE MAIS FAVORÁVEL HIDRAULICAMENTE (L/MIN),M.C.A)

1,6109 VAZÃO NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE (M/S)

1,1410 VELOCIDADE NA SUCÇÃO (M/S)

11 POSSUI VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO NO SISTEMA? SIM

12 VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA TOTAIS DO SISTEMA (L/MIN:M.C.A) 302;33,97

13 POTÊNCIA DA(S) BCI (S) (EM CV) 5

14 POTÊNCIA DA JOCKEY (EM CV) 0

15
MANGUEIRAS
DIÂMETRO(M2) TIPO (TABELA NT 15) COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE

(OUTRAS INFORMAÇÕES)

05 VOLUME DE RESERVA DA ESCORVA (LITROS)

16

HP5-147

HP5-19,84

NÃO POSSUI

40 2 30 06

EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 
O ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE, LOCALIZADO NO PASSEIO, DEVERÁ SER

0,50x0,40x0,40 METROS.

HIDRANTE DE RUA

HIDRANTE 

HIDRANTE SIMPLES DIMENSÕES (0,80x0,90x0,17)m
MANGUEIRA COMPRIMENTO (2X15m) Ø38mm
ESGUICHO TIPO REGULÁVEL Ø13mm

HP-01,HP-02,HP-05,HP-06 E HP- 07

HIDRANTE SIMPLES DIMENSÕES (0,80x0,90x0,17)m
MANGUEIRA COMPRIMENTO (20m) Ø38mm
ESGUICHO TIPO REGULÁVEL Ø13mm

HP-03 E HP-04
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TÍTULO:

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO DO

REFERÊNCIA:

DETALHES 06
FOLHA

06
UNIDADE:

METRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº João Lucas Dias    CREA-ES 042317/D

DESENHO:

João Lucas Dias

DATA:

OUT/2020

FORMATO:

A1

ESCALA:

S/E

CLIENTE:

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

ARQUIVO:

Proj_Hosp_NSP.dwg

HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA

 COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA CARIMBOS:

CNPJ: 27.165.570/0001-98

RUA JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA, nº 300 - BAIRRO PEDRO RIGO

   Corpo de Bombeiros Militar

    Governo do Estado do Espírito Santo

      Centro de Atividades Técnicas

Em :                     /             /                                   Processo nº:

Risco predominante:                                                 Classe de Ocupação :

PARECER: O processo de segurança contra incêndio e pânico
está de acordo com as normas vigentes.

APROVO:

Analista

PROJETO DE  PREVENÇÃO E 

CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, CEP: 29370-000

OBS.:

1 - A ESCADA PARA ACESSO AO BARRILETE DEVERÁ TER GUARDA CORPO

2 - A ESCADA PARA ACESSO AO TOPO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR NÃO TERÁ GUARDA CORPO

PISO

PISO

CONFORME NT 14

CONFORME NT 14

CONFORME NT 14

CONFORME NT 14

SUPORTE METÁLICO

EXTINTORES - SINALIZAÇÃO EM PILAR

Sem escala_Dimensões em centímetros

EXTINTORES - SINALIZAÇÃO EM PAREDE

Sem escala_Dimensões em centímetros

CORTE

PLANTA

ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA

CORPO EM FERRO GALVANIZADO

Sem escala_Dimensões em centímetros

a

15 50

b

80

QTDEMANGUEIRA

9020 60

25

2x15

70

80

90

90

00

02

00

FECHO

VISTA FRONTAL

VISOR VERMELHO BRILHANTE

VISTA INTERNA

00

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°

Ø 63mm

ADAPTADOR ROSCA FÊMEA P/

ENGATE RÁPIDO Ø 60mm x 40mm

O REGISTRO FICARIA A 1.2 M DO PISO

TIPO DE ESGUICHO

1 - REGULÁVEL - TODOS OS ESGUICHOS

ENGASTE P/ SUPORTE

ENGASTE P/ MANGUEIRA

VISTA LATERAL

PASSEIO

TAMPÃO CEGO

Ø 63mm

VISTA SUPERIOR

INCENDIO

DETALHE DO ABRIGO

REGISTRO GLOBO

ANGULAR 90° Ø 63mm

ADAPTADOR P/

JUNTA STORZ

DRENO Ø 75mm

LIGADO A REDE PLUVIAL

HIDRANTE DE RECALQUE (HR)

Sem escala_Dimensões em centímetros

NAO ACEITÁVEISACEITÁVEIS

CORRIMÃO

Sem escala_Dimensões em centímetros

SENDO 80 < H < 92cm

ACIMA DO NÍVEL SUPERIOR

DO DEGRAU

HIDRANTE DE PAREDE (HP)

Sem escala_Dimensões em centímetros

NOTA:

DETALHE  - BLOCO AUTONOMO

SEM ESCALA

FÓRMULA DE BLONDEL
63cm (2N +b) 64cm
Onde:16cm h 18cm

DETALHE  - DEGRAUS

EMERGÊNCIA

DETALHE  - ACIONADOR MANUAL/

AVISADOR SONORO

SEM ESCALA

MONTANTE DE SUPORTE PROJETADO
PARA SUPORTAR APENAS O CORRIMÃO
MONTANTE DE SUPORTE PROJETADO

AFASTAMENTO,CAPAZES DE 
COM NO MÁXIMO DE 15 CM DE

OU TELAS
GRADES ORNAMENTAIS 

ALVENARIA NO MÁXIMO DE 15CM
BALAUSTRES ESPAÇADO 

LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS

RESISTIR A 1200Pa
AFASTAMENTO ENTRE
HORIZONTAL
LONGARINAS 15CM NO MÁXIMO

DETALHE  - GUARDA-CORPO

SEM ESCALA

2- COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

1- LER COM ATENÇÃO O MEMORIAL DESCRITIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.

4- DEMAIS EXTINTORES PODERÃO SER LOCADOS POR OCASIÃO DA VISTORIA DO CAT/CBPMES.

3- NA DEFINIÇÃO DO LAYOUT DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÃO PERMANECER
DESOBSTRUIDOS BEM COMO MANTER CIRCULAÇÃO MINIMA DE 1,20m PARA TRÂNSITO DE PESSOAS.

NOTAS:

ULTRAPASSAR A 72.00 m.
5- A ALTURA MÁXIMA DA EDIFICAÇÃO APÓS A  INSTALAÇÃO DO SPDA NÃO PODERÁ

6- A FAIXA DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ADEQUADAMENTE SINALIZADA COM PLACA DE PROIBIDO ESTACIONAR E
COM SINALIZAÇÃO DE SOLO DEMARCADA COM FAIXA AMARELA E IDENTIFICADA COM AS PALAVRAS
"RESERVADO PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS"

PLACA SENTIDO DE FULGA

Sem escala_Dimensões em centímetros

PLACA INDICAÇÃO DE SAÍDA

Sem escala_Dimensões em centímetros

DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE (M)

302824201816141210864

COTA (mm)

FORMAS GEOMÉTRICAS E DIMENSÕES DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
FORMA 

GEOMÉTRICA

SINALITEM

D

L

L

H

(L=2,0H)

101

136

89

63

151

204

134

95

202

272

179

126

252

340

224

158

303

408

268

190

353

476

313

221

404

544

358

253

454

612

402

285

505

680

447

316

606

816

537

379

706

951

626

443

757

1019

671

474

1

2

3

PROIBIÇÃO

ALERTA

ORIENTAÇÃO

SALVAMENTO

(VERDE)

EQUIPAMENTOS

(VERMELHO)

DETALHE 2

SEM ESCALA

VISTA SUPERIOR

Sem escala_Dimensões em centímetros

EM ALVENARIA DE TIJOLOS OU EM CONCRETO COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 
O ABRIGO DO HIDRANTE DE RECALQUE, LOCALIZADO NO PASSEIO, DEVERÁ SER

0,50x0,40x0,40 METROS.

HIDRANTE DE RUA

HIDRANTE 

HIDRANTE SIMPLES DIMENSÕES (0,80x0,90x0,17)m
MANGUEIRA COMPRIMENTO (2X15m) Ø38mm
ESGUICHO TIPO REGULÁVEL Ø13mm

HP-01,HP-02,HP-05,HP-06 E HP- 07

HIDRANTE SIMPLES DIMENSÕES (0,80x0,90x0,17)m
MANGUEIRA COMPRIMENTO (20m) Ø38mm
ESGUICHO TIPO REGULÁVEL Ø13mm

HP-03 E HP-04
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